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Parametry pracy projektowanej
nstalacji centralnego ogrzewania
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zasilanej z istniejacego wezta ciepta:

Q=416 293 W
t2/tp = 83/70 °C
H= 12,15 mHZ0

V= 28,50 m3/h
v= 4 250 dm3
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UWAGA :
Wszystkie poziome przewody rozprowadza jqce

Wszystkie piony, podejscia grze jnikowe

na najnizszej oraz najwyzszej kondygnacji
prowadzi¢ w izolacji cieplne.

oraz poziome zasilanie grzejnikbw prowadzi¢
bez izolac i cieple .

Wszystkie przejscia przes stropy wykonac

w klasie EI oddzielenia.

Prze jscia przez sciany pomieszczern Niskiego
Parteru o numerach: -205A, -209A, -209B

-251 i -252 wykona¢ w klasie EI oddzielenia.
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Wezet ciepta:
Istnie jaca technologia wezta ciepta
pozostaje bez zmian.

Z uwagi na zmiane parametréow pracy

instalac ji grzewczej nalezy wymienic

istnie jacq pompe obiegowq c.o. (Grundfos

UPE 65-120) na pompe Grundfos TPE 65-240/4
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